Ý KIẾN NHẬN XÉT DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN xxxxx:2022 – Công trình thủy lợi
- Đường ống dẫn nước bằng thép
- Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, thi công và nghiệm thu

- Nhiều tiêu đề trong mục lục không giống với tiêu đề trong nội dung tiêu chuẩn.
- Trong tiêu chuẩn chưa thấy quy định với đường ống dài trên bao nhiêu mét thì cần bố trí mối nối hay quy định cụ thể về khoảng cách khớp bù nhiệt.
- Trong phụ lục B đang tham khảo Quy phạm nước ngoài (cụ thể của Trung Quốc), nhiều ký hiệu đã chuyển đổi so với bản gốc nhưng không thống nhất trong các công thức, hình vẽ và giải thích, cần rà soát lại (ví dụ FR – AR; E – Es;  - R...).
- Ứng suất cho phép [] trong công thức B.9 có liên quan gì đến cường độ tính toán trong công thức (6). Hay sử dụng cường độ tính toán (6) như thế nào khi kiểm tra độ bền kết cấu.
- Đối với phụ lục C.7 nên cụ thể hóa cách mô phỏng đường ống theo bài toán biến dạng phẳng và bài toán không gian ống đặt trên nền đàn hồi ứng dụng trong phần mềm phân tích phần tử hữu hạn thông dụng. 
- Việc phân tích kết cấu đường ống tại vị trí phân nhánh tương đối phức tạp, vì vậy ngoài quy định chung nên bổ sung thêm phương pháp tính toán kết cấu cho các kiểu phân nhánh thường gặp.

